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Edital 52/2018

----- Manuel Jodo Fontainhas Condenado, Presidente da CAmara Municipal de

Vila Vigosa: —--mmmmmm e e e s s e e e e e e e

----- Torna piblico, de harmonia com o artigo 17.2, do Decreto-Lei n.® 306/2007,
de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas andlises de agua para consumo,

referentes ao 2.2 trimestre do ano de 2018. -----------------—-smmmmmmmmcmm e s

----- Para conhecimento geral se publica o presente edital e outros de igual teor que

vao ser afixados nos lugares piiblicos do costume. ------===-=-=msmommmmmcrocoe oo

Vila Vigosa 25 de Setembro de 2018

O Presidente da CAmara Municipal
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(Manuel Jodo Fontainhas Condenado, Prof.)
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2
ENTIDADE GESTORA 1 PP
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE Vi & viC 084 52/2018
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se A verificac3o da qualidade da 4gua da rede publica, CRiReTT
através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
’ autoridade competente (ERSAR). a
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento| N-2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Médximo | Superlores VP do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas

Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 1 1 92% 12 12 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 1 1 92% 12 12 100%
Desinfetante residual (mg/L) - <0,1 0,7 -— - 12 12 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <30 <30 ) 100% 4 a 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 4 4 100%
Niamero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem altera¢do anormal 2 65 - - 4 4 100%
Ndmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal ND >300 - -— 4 4 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 420 590 0 100% 4 4 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 4 4 100%
pH (Unidades pH} 26,5 <9 7,3 7,7 0 100% 4 4 100%
Manganés (ﬁ/ L Mn) 50 <15 <15 0 100% 4 4 100%
Nitratos {mg/L NO,} 50 22 30 0 100% 4 4 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1 <1 0 100% 4 a 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Sabor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Turvagdo {(NTU) 4 <0,5 <0,5 0 100% 4 4 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Vigosa 1, Vila Vicosa 2/530 Rom3o , Bencatel e Pardais

Informag3o complementar relativa 4 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Incumprimento Escherichia coli e Bactérias
coliformes em VV1 no ponto de amostragem Jardim de Inféncia na colheita de 18/04/2018, n3o tendo sido conclusivas as causas do incumprimento;

O Presidente da Camara Municipal de Vila Vigosa: (Manuel Jodo Fontainhas Condenado, Prof.}
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