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Edital 10/2014

----- Manuel Jodo Fontainhas Condenado, Presidente da Camara Municipal de

Vila Vigosa: --------------- mmmmmmmeeeaae

----- Torna publico, de harmonia com o artigo 17.2, do Decreto-Lei n.2 306/2007,
de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas analises de agua para consumo,

referentes ao 4.2 trimestre do ano de 2013, -----==mmmmmmmmmmnen e

~~~~~ Para conhecimento geral se ptblica o presente edital e outros de igual teor que

vao ser afixados nos lugares publicos do costume. ----=--=-=-=r====memmomemm e eeeeee

Vila Vicosa 29 de Janeiro de 2014

O Presidente da Cimara Municipal

XA - A S

(Manuel Jodo Fontainhas Condenado, Prof.)
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ENTIDADE GESTORA -

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO" DO CONCELHO DE

EDITAL n.2 10/2014

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

autoridade competente (ERSAR).

. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento| N-2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) : Andlises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas |  paalizadas

Controlo da Rotina |

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 12 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 12 12 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 1 --- == 12 12 100%
Controlo da Rotina Il

Aluminio (pg/L Al) 200 36 36 0 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 4 4 100%
Niamero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragé@o anormal 1 3 - --- 4 4 100%
Niimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 1 - - 4 4 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 420 586 0 100% 4 4 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 4 4 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 8,2 8,4 0 100% 4 4 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <15 <15 0 100% 4 4 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 16 34 0 100% 4 4 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 <0.5 0 100% 4 4 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Vicosa 1, Vila Vicosa 2/530 Rom&o , Bencatel e Pardais

Informacio complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Ndo houve qualquer Incumprimento, Nota: Os resultados

analiticos evidenciam que a dgua distribuida no concelho de Vila Vigosa estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislagdo em vigore

O Presidente da Cimara Municipal de Vila Vigosa: (Manuel Jodo Fontainhas Condenado, Prof.)
o o

Data da publicitagdo: 29-01-2014
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